£/ AMBIENTE

S.N.C.

Dott. V. ARRIGO - Dott. V. BELLAVIA
Via Castellanan® 2
90018 TERMINI IMERESE (PA)
C.F.P.LV.A. 04905140820 — Tel./Fax 091/8191732
E-mail : ambientesnc@yahoo.it
Laboratorio iscritto nell'elenco regionale della Sicilia dei laboratori che
effettuano attivita di analisi nell'ambito dell'autocontrollo alimentare al

n® 2012/PA/007

LAB N° 0942 L

Termini Imerese 1i 25/03/2022

Rapporto di Prova n. 158E-22

Committente: COMUNE DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA VIA CESARE CIVELLO, 62 CAMPOFELICE DI

ROCCELLA (PA)

Accettazione n% 158E-22

Data prelievo :

Ora prelievo:
Descrizione Campione:
Fornitore:

Luogo di prelievo:
Campionamento:

Campionamento eseguito da:

Data ricevimento: 22/03/2022

22/03/2022
10:00:00

Data inizio prove: 22/03/2022

Acqua destinata al consumo umano — Rubinetto Fontanella Viale Cefalii
COMUNE DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA

Viale Cefald CAMPOFELICE DI ROCCELLA (PA)
UNIEN ISO 19458:2006 escluso Annex A per la parte microbiologica + APAT CNR IRSA 1030 Man

29/2003 (non oggetto di accreditamento) Verbalc di campionamento n° 158E-22

Personale del laboratorio

Data termine prove: 25/03/2022

Temperatura di trasporto: 35°C
Prova Metodo di Prova Valore Incertezza di Unita di Valori di "
misura Misura riferimento
pH* 4P aﬁg?%RmRSA 2060 8,01 - Unita di pH 265¢<9,5
Torbidita* ff aﬁggc/%%;m”l 10 0,01 - NTU ACCETTABILE
Conduttivita* o A A IRSA 2050 478 - uS/em (20 °C) 2.500
Ammonio* - aﬁg‘gg‘s" S <0,10 - mg/ 0,50
Nitrito (come NO2)* rs aﬁ%f‘“ 20 <0,10 - mgl 0,50
Cloro attivo libero* ﬁaﬁ S;(;;\(I)IE;RSA 4080 0,06 mgl Valore %o,gsigliato:
Colore* ;(:gp;’(;“ﬁiﬁssgig‘gﬁl <1 - HAZEN ACCETTABILE
Odore* ;‘:’g_"gg‘;ﬁ”ﬁsﬁi‘mfgé 0 - Tasso di Diluizione | ACCETTABILE
Sapore* ;‘:gpé’;‘;ﬁg%gggg 0 - Tasso di Dilvizione | ACCETTABILE
Alluminio* :AP ££9%%3RSA S0c <20 - ug/l 200
Ferro* o a’:zma‘g%ams”‘ SLED A <10 - ue/l 200
Conta Microrganismi a 22°C g’g 3221;%0119458:2006 +UNIEN 0 - Ufe/l ml Smﬁ:ﬁ;a:ioni
Conta Coliformi esadoh ache o 0 ; Ufe/100 ml 0
UNIEN ISO 19458:2006 . - 0 ] .

Conta Escherichia coli

UNIEN ISO 9308-1:2017

Note

*Prova non accreditata ACCREDIA

I'valori di riferimento sono quelli stabiliti dal Decreto Legislativo 2 Febbraio 2001 n. 31 e s.m. ed i, rela

viene considerato un fattore di copertura uguale a 2 per un livello di fiducia pari al 95 %.
sti a prova e non pud essece riprodotto parzialmente, senza approvazione scritta da parte del Laboratorio.

n. 52 del 03-03-2001)

Per il calcolo dell’incertezza di misura, intesa come intervallo di fiducia,
1 presente rapporto di prova si riferisce unicamente ai campioni SOttopo:

I campioni sottoposti a prova rimangono a disp%
DE! Blo(
e

ignte, se non diversamente pattuito, per sette giorni dalla data di emissione del rapporto di prova.

Il Biologo

Dott. Vincenzo /Tm/g&

Fine Rapporto di Prova

tivo alla qualita delle acque destinate al consumo wmzno (S.0. n. 41/L Gazzetta Ufficiale

Il Direttore del Laboratorio\/ v
Dott. Vito Bellavia i
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Dott. V. ARRIGO - Dott. V. BELLAVIA
Via Castellanan® 2
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LAB N° 0942 L

90018 TERMINI IMERESE (PA)
CF. P.LV.A. 04905140820 — Tel./Fax 091/8191732
E-mail : ambientesnc/@yahoo.it
Laboratorio iscritto nell'elenco regionale della Sicilia dei laboratori che
effettuano attivita di analisi nell'ambito dell'autocontrollo alimentare al

n° 2012/PA/007

Termini Imerese li 29/03/2022

Rapporto di Prova n. 158D-22

Committente: COMUNE DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA VIA CESARE CIVELLO, 62 CAMPOFELICE DI

ROCCELLA (PA)

Accettazione n°: 158D-22

Data ricevimento: 22/03/2022 Data inizio prove: 22/03/2022 Data termine prove: 29/03/2022

Peowa Metodo di Prova Valore Incer:tezza di Un'itz‘: di j\falf)ri di 7
misura Misura riferimento
Clonta Mictorzanismi a UNI EN ISO 19458:2006 +
briylans UNI EN ISO 6222:2001 0 | Ufe/1 ml x
Conta Microrganismia | UNI EN ISO 19458:2006 -+ 0 . Ufe/1 mal Senza variazioni
22°C UNI EN ISO 6222:2001 " anomale
. . UNI EN IS0 19458:2006 + -
Conta Coliformi UNT EN ISO 9308-1:2017 0 Ufc/100 ml 0
i 1 . |UNIEN ISO 19458:2006 + -
Conta Escherichia coli UNI EN ISO 9308-1-2017 0 Ufe/100 ml 0
) . UNI EN ISO 19458:2006 +
Conta Enterococchi UNI EN ISO 7899-2:2003 0 - Ufe/100 ml 0
Conta Clostridium UNI EN ISO 19458:2006 +
perfringens (spore Rapporti ISTISAN 2007/05 0 - Ufc/100 ml 0
comprese)* Pag. 48 Met. ISS A 005A
Conta Pseudomonas UNI EN ISO 19458:2006 + 0 - Ufc/250 ml 0
aeruginosa UNI EN ISO 16266:2008

(1) VALORI CONSIGLIATI: 15-50 °F

Note

*Prova non accreditata ACCREDIA
** Prova effettuata presso laboratorio accreditato ACCREDIA n° 1729 L

T valori di riferimento sono quelli stabiliti dal Decreto Le

n. 52 del 03-03-2001)

Per il calcolo dell’incertezza di misura, intesa come inf
1l presente rapporto di prova si riferisce uni p
T campioni sottoposti a prova rimangono a disposizione del cliente, se non

gislativo 2 Febbraio 2001 n. 31 e s.m. ed i, relativo ala qualita delle acque destinate al consumo umano (S.0. 1. 41/L Gazzetta Ufficiale

tervallo di fiducia, viene considerato un fattore di copertura uguale a 2 per un livello di fiducia pari al 95 %.
foni i a prova e non pud essere riprodotto parzialmente, senza approvazione scritta da parte del Laboratorio.

al ¢
diversamente pattuito, per sette giorni dalla data di emissione del rapporto di prova.

Fine Rapporto di Prova

11 Biologo i
Dott. Vincenzo Arrig‘z /
/

11 Direttore del Laboratorio
Dott. Vito Bellavia

AL 5.10-01 REV.2 DEL 12/08/21

14
Comune di Campofelice di RocchP14%? prot. n. 0006971 del 05-04-2022



 AMBIENTE

sNC T/

g

N

A
,,,'l

Dott. V. ARRIGO — Dott. V. BELLAVIA
Via Castellana n° 2 LAB N° 0942 L
90018 TERMINI IMERESE (PA)
C.F. P.LV.A. 04905140820 — Tel./Fax 091/8191732
E-mail : ambientesnc@yahoo.it
Laboratorio iscritto nell'elenco regionale della Sicilia dei laboratori che
effettuano attivita di analisi nell'ambito dell'autocontrollo alimentare al
n°2012/PA/007

Termini [merese 1i 29/03/2022

Rapporto di Prova n. 158D-22

Committente: COMUNE DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA VIA CESARE CIVELLO, 62 CAMPOFELICE DI
ROCCELLA (PA)

Accettazione n°; 158D-22 Data ricevimento: 22/03/2022 Data inizio prove: 22/03/2022 Data termine prove: 29/03/2022
| Prova Metodo di Prova Valoie Incer.tezza di Un‘itﬁ di 'Val.ori di
misura Misura riferimento
o ) Rapporti ISTISAN 2019/07
Antiparassitari totali** | pAG 43 MET. ISS CAC015 <0,01 - ng/l 0,50
. APAT CNR IRSA 5080
s ~
Benzo(a)pirene CAP. 5.10 Man 29/2003 <0,010 ng/l 0,010
APAT CNR IRSA 5080
ok -
Benzo(b)fluorantene CAP. 5.10 Man 29/2003 <0,10 pg/l 0,10
APAT CNR IRSA 5080
*¥% -
Benzo(k)fluorantene CAP. 5.10 Man 29/2003 <0,10 pg/l 0,10
—_— APAT CNR IRSA 5080
% %k -
Benzo(g,h,i)perilene CAP. 5.10 Man 29/2003 <9,10 pg/l 0,10
Indeno(1,2,3)- APAT CNR IRSA 5080
(c,d)pirene** CAP. 5.10 Man 29/2003 <G,10 - pe/l 0,10
Tetracloroetilene** 150 15680:2003 <0,10 ; ugfl 10
Tricloroetilene** 1900 136502003 <0,10 - pg/l 10
Trialometani totali** 150 150200 <0,10 ] g/l 30
Cloruro di Vinile ** I5G 156802003 <0,10 ; pg/l 0,5
Clorito® 1SO 10304-4:1997 <50 - - 200

<
—-—./?‘
AN

AL 5.10-01 REV.2 DEL 12/08/21
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S.N.C.

Dott. V. ARRIGO — Dott. V. BELLAVIA
Via Castellanan® 2
90018 TERMINI IMERESE (PA)
C.F.P.LV.A. 04905140820 — Tel./Fax 091/8191732
E-mail ; ambientesnc@yahoo. it
Laboratorio iscritto nell'elenco regionale della Sicilia dei laboratori che
effettuano attivita di analisi nell'ambito dell'autocontrollo alimentare al
n° 2012/PA/007

’/;%

LABN° 0942 L

Termini Imerese 1i 29/03/2022

Rapporto di Prova n. 158D-22

Committente: COMUNE DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA VIA CESARE CIVELLO, 62 CAMPOFELICE DI
ROCCELLA (PA)

Accettazione n°: 158D-22 Data ricevimento: 22/03/2022 Data inizio prove: 22/03/2022 Data termine prove: 29/03/2022
Prnvs Metodo di Prova Valore Incex:tezza di Un.ité di I Yalf)ri di
misura Misura riferimento
APAT CNR IRSA 4020 -
3
Fluoruro Man 29/2003 <0,1 mg/l 1,50
APAT CNR IRSA 3110A1 -
Boro* Man 29/2003 <0,01 mg/l 1
. APAT CNR IRSA 3270A -
Sodio* Man 29/2003 9,8 mg/l 200
T — ISO 11885:2007 <50 ) noil 50
Carbonio Organico UNI EN 1484:1999 o Senza variazioni
Totale (TOC) ** i ) gl anomale
Acril ide ** RAPPORTI ISTISAN
s 2007/31 PAG. 195 MET. ISS <0,02 - pg/l 0,1
CBA.001
o PT 143 REV. 4 DEL
Antimonio** 28/01/21 <10 - pg/l 5
. PT 143 REV. 4 DEL -
* o,
Arsenico* 280121 <25 pe/l 10
Benzene** ISO 15680:2003 <0,10 ) - : /
ok 3k 3 -
Bromato ISO 15061:2001 <30 agl] 10
. . PT 144 REV. 1 DEL -
%
— 01/10/20 <10 nel 30
. ISO 11885:2007 <50 - ug/l 1.000
Piombo** ISO 11885:2007 24 ) agll 10
Cadmio** ISO 11885:2007 <15 - sl 5
. PT 143 REV. 4 DEL
*% -
Mercurio 28/01/21 <0,50 ng/l 1
Nichel** ISO 11885:2007 <15 ) gl 20
Cromo** ISO 11885:2007 <50 - ug/ "
. PT 143 REV. 4 DEL
Selenio** 28/0121 <25 - pg/l 10
Vanadio** ISO 11885:2007 <50 } g/l 50
1,2-dicloroetano™* 150 136302065 <0,10 - ug/l 3
Epicloridrina ** VRLEN d420na003 <0,030 . ne/l ol
N AL'5.10-01 REV 2 DEL 12/08/21 \\\/ Vo

/A
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Dott. V. ARRIGO ~ Dott. V. BELLAVIA

Via Castellana n°® 2

90018 TERMINI IMERESE (PA)
CF. P.1.V.A. 04905140820 - Tel./Fax 091/8191732
E-mail : ambientesnc@:yahoo.it
Laboratorio iscritto nell'elenco regionale della Sicilia dei laboratori che
effettuano attivita di analisi nell'ambito dell'autocontrollo alimentare al

n° 2012/PAs007

\\\\‘\“[”Il'//,

LAB N° 0842 L

Termini Imerese 1i 29/03/2022

Rapporto di Prova n. 158D-22

Committente: COMUNE DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA VIA CESARE CIVELLO, 62 CAMPOFELICE DI

ROCCELLA (PA)

Accettazione n% 158D-22

Data ricevimento: 22/03/2022

Data inizio prove: 22/03/2022

Data prelievo : 22/03/2022

Ora prelievo: 10:00:00

Descrizione Campione: Acqua destinata al consumo umano — Rubinetto Fontanella Via Belvedere
Fornitore: COMUNE DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA

Luogo di prelievo; Via Belvedere CAMPOFELICE DI ROCCELLA. (PA)

Campionamento:

Campionamento eseguito da:

UNI EN ISO 19458:2006 escluso Annex A per Ia parte microbiologica + APAT CNR IRSA 1030 Man
29/2003 (non oggetto di accreditamento) Verbale di campionamento n° 158D-22

Personale del laboratorio

Data termine prove: 29/03/2022

Temperatura di trasporto: 3.5¢°C
Prova Metodo di Prova Valore Incer:tezza di Un.itia di _Val.ori di ~’
misura Mlsura rlferlmento
pH* I‘t‘f £§9§§)%31RSA 4080 7,94 - UnitadipH | >6,5e<9,5
Torbidita* ﬁp aﬁg}%ﬁ“ kil 0,05 - NTU | ACCETTABILE
Conduttivita* &P a‘gg%%SIRSA 039 479 - uS/em (20 °C) 2.500
N ﬁpaﬁgg?gém% 2040 B > - e =
Cloruro* ﬁ};ﬁggc/:;}&m% 420 213 - mg/l 250
Solfato* f‘f a‘:gﬁ‘éﬁﬁs"* el 27,0 ; me/l 250
Ammonio* A ey A 3030 <0,10 - mg/l 0,50
Nitrato (come NO3)* ;‘;IP a‘:ggle‘é%sms‘* 4020 <0,10 - mefl 50
Nitrito (come NO2)* :4};;";%%;}‘5’* 4020 <0,10 - mefl 0,50
Cloro attivo libero* ﬁPaﬁ';g(/JzIzl}];;RSA #e0 0,04 i mg/l cons?,;ﬁgtrz: 0.2
Colore* I}f:g’ggﬁzgléglg JZAO%Zf ' <1 - HAZEN | ACCETTABILE
R O
A llomminior ﬁpagg(/:%%;RSA 3050C <0 : ol 00
Ferro* 1“:‘41) ag;%ﬁ;RSA e <10 i pg/l 200
lfgegi‘é"f B A ﬁPaﬁ ;‘9(/:;1)10{3%1& 2008 318 ' mg/! Vfﬁiﬁfg’ififfn °
1.500 mg/]
Osgidabilité (come Rapporti ISTISAN 2007/31 1,6 - g/l 5
O)* | Pag. 97 Met. 155 BEB 027
f . \/,’/ AL 5.10-01 REV.2 DEL 12/08/21 \‘\,'v -

v
del 05-04-2022
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Dott. V. ARRIGO - Dott. V. BELLAVIA
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LAB N° 0942 |

90018 TERMINI IMERESE (PA)
C.F. P. LV.A. 04905140820 — Tel /Fax 091/8191732
E-mail : ambientesnc@yahoo. it
Laboratorio iscritto nell'elenco regionale della Sicilia dei laboratori che
effettuano attivita di analisi nell'ambito dell'autocontrolio alimentare al
n° 2012/PA/007

Termini Imerese li 25/03/2022

Rapporto di Prova n. 158C-22

Committente: COMUNE DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA VIA CESARE CIVELLQ, 62 CAMPOFELICE DI

ROCCELLA (PA)

Accettazione n°® 158C-22 Data ricevimento: 22/03/2022
22/03/2022

Data prelievo :
10:00:00

Ora prelievo:
Descrizione Campione:
Fornitore:

Luogo di prelievo:
Campionamento:

COMUNE DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA

Campionamento eseguito da: Personale del laboratorio

Via Rocco Chinnici CAMPOFELICE DI ROCCELLA (PA)
UNI EN ISO 19458:2006 escluso Annex A per la parte microbiologica + APAT CNR IRSA 1030 Man
29/2003 (non oggetto di accreditamento) Verbale di campionamento n® 158C-22

Data inizio prove: 22/03/2022

Acqua destinata al consumo umano ~ Rubinetto Fontanella Via Rocco Chinnici

Data termine prove: 25/03/2022

Temperatura di trasporto: 35°C
Prova Metodo di Prova Valore Incertezza di Unita di Valori dj
misura Misura riferimento
pH* v a:‘g;z"g%;RSA 2060 7,93 - Unita di pH >65¢<95
Torbidita* MLyt AL 0,07 - NTU ACCETTABILE
Conduttivita* o aﬁ;;)};smsfx 2030 479 - uS/em (20 °C) 2.500
Ammonio® ik a‘:gg%}&ms‘“ i <0,10 - mgl 0,50
Nitrito (come NO2)* a o AU <0,10 - mgl 0,50
Cloro attivo libero* §£§ 9C/‘;i)f({) 3IRSA 4080 0,06 - mg/] Valore c:)(igsigliato:
Colore* gngg‘ﬁggfﬁg? : <1 - HAZEN ACCETTABILE
Odore* g:gpg’gﬁiyg’g i‘f (7)’23; 0 - Tasso di Dilvizione |  ACCETTABILE
Sapore* }*f:gpgﬁigz‘;“‘égg’;; 0 - Tasso di Diluizione | ACCETTABILE
Alluminio* o 3'39%%3“"‘ 3050C <20 : - 200
Ferro* I'\‘AP aﬂ%ﬁ“ 3160 A <10 - pgl 200
Conta Microrganismi a 22°C ILS%T 2‘2’;;%01? 458:2006 + UNI EN 0 . Ufe/1 mi Senza‘;(‘,’ﬁf"“"
S N [ S e N I ey S
‘Eonta Escherichia coli m} g %gco) ;§g§?12£&67+ 0 ) Ufc/100 ml 0 ‘J
Note

*Prova non accreditata ACCREDIA
1 valori di riferimento sono quelli stabiliti dal D
n. 52 del 03-03-2001)

Per il calcolo dell’incertezza di misura, intesa come intervallo di fiducia, viene considerato un fattore di copertura uguale a 2 per un livello di fiducia pari al 95 %.

1 presente rapporto di prova si riferisce unicamente ai campioni sottoj
I campioni sottoposti a prova rimangono a disposizione del cliente, s
P

ONA
{"Pﬁ}”{e 23 Fine Rapporto di Prova
11 Biologo
Dott. Vincenzo Arrig
7
4

7

posti 2 prova e non pud essere riprodotto parzialmente, senza approvazione scritta da

ecreto Legislativo 2 Febbraio 2001 n. 31 ¢ s.m. ed 1., relativo alla qualita delle acque destinate al consumo umano (8.0. n. 41/L Gazzetta Ufficiale

parte del Laboratario,
¢ non diversamente pattuito, per sette giorni dalla data di emissione del rapporto di prova.

AL 5.10-01 REV.2 DEL 12/08/21
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11 Direttore del Laboratori \j \
Dott. Vito Bellavia
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Dott. V. ARRIGO - Dott, V. BELLAVIA
Via Castellana n® 2
90018 TERMINI IMERESE (PA)
C.F.P. LV.A. 04905140820 — Tel./Fax 091/8191732
E-mail : ambientesnc@yahoo.it
Laboratorio iscritto nell'elenco regionale della Sicilia dei laboratori che
effettuano attivita di analisi nell'ambito dell'autocontrollo alimentare al
n°® 2012/PA/007

,,///\\\‘\\
Yol ol

LAB N° 042 L

Termini Imerese 1i 25/03/2022

Rapporto di Prova n. 1588-22

Committente: COMUNE DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA VIA CESARE CIVELLO, 62 CAMPOFELICE DI

ROCCELLA (PA)

Accettazione n°; [58B-22

Data prelievo :

Ora prelievo:
Descrizione Campione:
Fornitore:

Luogo di prelievo:
Campionamento:

Campionamento eseguito da:

Data ricevimento: 22/03/2022

22/03/2022
10:00:00

Data inizio prove: 22/03/2022 Data termine prove: 25/03/2022

Acqua destinata al consumo umano — Rubinetto uscita Serbatoio Gatto

COMUNE DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA

Serbatoio Gatto CAMPOFELICE DI ROCCELLA PA)

UNI EN ISO 19458:2006 escluso Annex A per la parte microbiclogica + APAT CNR IRSA 1030 Man
29/2003 (non oggetto di accreditamento) Verbale di campionamento n® 158B-22

Personale del laboratorio

Temperatura di trasporto: 3.5°C
Prova Metodo di Prova Valore Incertezza di Unita di Valori di _!
misura Misura riferimento
[ o ke b 7,84 - Unita di pH >65¢<9,5
San APAT CNR IRSA 2110 -
Torbidita* Man 29/2003 0,09 NTU ACCETTABILE
— APAT CNR IRSA 2030 - .
Eondumv:ta* Man 29/2003 480 uS/em (20 °C) 2.500
. APAT CNR IRSA 3030 -
LAmmomo* Man 2872003 <0,10 mg/l 0,50
o APAT CNR IRSA 4020 -
Nitrito (come NO2)* Man 29/2003 <0,10 mg/l 0,50
o APAT CNR TRSA 4080 - Valore consigliato:
Cloro attivo libero* Man 29/2003 0,26 mg/l ’
Rapporti ISTISAN 2007/31 -
e Pag_ 90 Met. ISS BIA 021 =<1 HAZEN ACCETTABILE
Rapporti ISTISAN 2007/31 = o
Odore* Pag. 80 Met. ISS BAA 026 0 Tasso di Diluizione ACCETTABILE
Rapporti ISTISAN 2007/31 - 4 R
Sapore* Pag, 85 Met. ISS BKA 028 0 Tasso di Diluizione | ACCETTABILE
i i APAT CNR IRSA 3050C -
Alluminio* Man 2972003 <20 pg/l 200
APAT CNR IRSA 3160 A -
Ferro* Man 2972003 <10 pg/l 200
1 G o UNI EN ISO 19458:2006 + UNI EN Senza variazioni
Conta Microrganismi a 22°C 1SO 6222:2001 0 - Ufc/1 ml o
UNI EN ISO 19458:2006 + 7 2
Conta Coliformi UNI EN ISO 9308-1:2017 (Microrganismi Ufc/100 mi 0
stimati) !
— . UNI EN ISO 19458:2006 + -
Conta Escherichia coli UNI EN ISO 9308-1-2017 0 Ufc/100 ml 0 ‘]
Note

*Prova non accreditata ACCREDIA
I valori di riferimento sono quelli stabiliti dal Decreto Le;

n. 52 del 03-03-2001)

Peril calcolo dell’incertezza di misura, intesa come intervallo di fiducia, viene copsiderato un fattore di ¢

1l presente rapporto di prova si riferisce
1 campioni sottoposti a prova rimangono a disposizione del cliente, se no;

1te ai campion st

gislativo 2 Febbraio 2001 n. 31 e s.m. ed i., relativo alla qualitd delle acque destinate al consumo umano (8.0. n. 41/ Gazzetta Ufficiale

opertura uguale a 2 per un livello di fiducia pari al 95 %.

ti a prova e non pud essere riprodotto parzialmente, senza approvazione scritta da parte del Laboratorio,
n diversamente pattuito, per sette giorni dalla data di emissione del rapporto di prova.

Fine Rapporto di Prova

11 Biologo

Dott. Vincenzo Arrig{};/ 7

1

o

{ Y
. . \{"& \

Il Direttore del Laboratorio /
Dott. Vito Bellavia

AL 5.10-01 REV 2 DEL 12/08/21

di RoccB®1L9 prot. n.

2
0006971 del 05-04-%9



Dott. V. ARRIGO - Dott. V. BELLAVIA
Via Castellana n° 2

90018 TERMINI IMERESE (PA)
C.F.P.LV.A. 04905140820 — Tel./Fax 091/8191732
E-mail : ambientesnc@yahoo.it

Laboratorio iscritto nell'elenco regionale della Sicilia dei laboratori che
effettuano attivita di analisi nell'ambito dell'autocontrollo alimentare al

n° 2012/PA/007
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LAB N° 0942 ¢

Termini Imerese 1i 25/03/2022

Rapporto di Prova n. 158A-22

Committente: COMUNE DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA VIA CESARE CIVELLO, 62 CAMPOFELICE DI

ROCCELLA (PA)

Accettazione n°; 158A-22

22/03/2022

Data prelievo :
10:00:00

Ora prelievo:
Descrizione Campione:

Forpitore:
Luogo di prelievo: Serbatoio Gatto CAMPOFELICE DI
Campionamento: UNI EN ISO 19458:2006 escluso Ann

29/2003 (non oggetto di accreditamen

Campionamento eseguito da: Personale del laboratorio

Data ricevimento: 22/03/2022

Acqua destinata al consumo umano — Ryl
COMUNE DI CAMPOFELICE DI ROC

Data inizio prove: 22/03/2022

binetto arrivo Serbatoio Gatto
CELLA
ROCCELLA (PA)
cx A per la parte microbiologica + APAT CNR IRSA 1030 Man
to) Verbale di campionamento n® 15 8A-22

Data termine prove: 25/03/2022

Temperatura di trasporto: 3.5°C
Prova Metodo di Prova Valore Incertezza di { Unita di Valori di
misura Misura riferimento
} pH* o aﬂ%ﬁ“ 2008 7,80 - I Unita di pH >65¢<95
!Lorbidiw 4P apteei g 0.12 - [ NTU ACCETTABILE
Conduttivita* > aﬁ%ﬁ“ 2030 482 - ! KS/em (20 °C) 2.500
lﬁnmonio* e 8‘359%%3”‘5’*3030 <0,10 - [ mgl 0,50
Nitrito (come NO2)* i aﬁ‘;%%fs" 4020 <0,10 - ’ mg/ 0,50
Cloro attivo liberg® ﬁPa:g 9(;'21\:)133IRSA 4080 0.23 - ! mg/1 Valore cgjgsigliato:
Colore* g:gpggﬂfgssg JZX%"'Z’:I’ } <1 : ] HAZEN ACCETTABILE
Odore* ?:gpg’é‘ﬁﬁgﬂgfé 0 - Tasso di Diluizione | ACCETTABILE
Sapore* ?gpggﬁfgiggfgg 0 - Tasso di Diluizione | ACCETTABILE
Alluminio* o aﬁfgﬁf‘“ 3050C <20 - g 200
Ferro* Iff aﬂgﬁfs“ 3160 A <10 - ue/l 200
Conta Mirorganismi a 22°C | UNT fgggo‘f 458:2006 + UNTEN 0 . Ufe/t ml S““z; o
Conta Coliformi s . ;gggslzzogf; 0 - Ufe/100 ml 0
Conta Escherichia coli o IS0 Proceec iy 0 - Ufe/100 ml 0
Note

*Prova non accreditata ACCREDIA
I'valori di riferimento sono quelli stabiliti dal De
n. 52 del 03-03-2001)

Per il calcolo dell'incertezza di misura, intesa come intervallo di fiducia, viene considerato un fattore di copertura uguale a 2
1 presente rapporto di prova si riferisce unicamente ai campioni sottoposti a prova e non
T campioni sottoposti a prova rimangono a disposizione del cliente, se non diversamente pattuito,

i

11 Biologo 4 / ;
Dott. Vincenzo Arﬂgq’,{f %7
‘//'

Pud essere riprodotto parzialmente,

Fine Rapporto di Prova -

AL 5.10-01 REV.2 DEL, 12/08/21
ce di RoccB84dl!l proe. .

pes un livello di fiducia pari a] 95 %,
senza approvaziope scritta da p
per sette giorni dalla data di cmissione del rapporto di prova.

creto Legislativo 2 Febbraio 2001 n. 31 ¢ s.m. ed 1., relativo alla qualita delle acque destinate al consumo wmano (8.0. n. 41/L Gazzetta Uficiale

arte del Laboratorio.

11 Direttore del Laboratorio \ &
Dott. Vito Bellavia b




